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Nase znacka Vyf¥izuje Praha
SURC-964/2016/240 Fojtikova 1. 4. 2016
226 518 168

Vysledky m&feni objemové aktivity radonu (OAR) v objektu

Zasilame Vam vysledky méfeni OAR ve VaZi Zkole na adrese: Z§ Skvorec, Tylova
130, 250 83 Skvorec, které provedli pracovnici Statniho udstavu radiaéni ochrany,
v.v.1l.

Podle zavéru jejich protokolu byly v komplexu 3koly nalezeny mistnosti s
pobytem d&ti, ve kterych je v dob& pobytu pfekrofena smérnid hodnota pro rozhodovani o
sniZeni stavajiciho oz&¥eni z radonu, 400 Bq/m3, stanovend v § 95, odst. 1 vyhla3ky
307/2002 Sb., o radia&ni ochrané&, ve zné&ni pozd&j3ich pfedpist.

Pfed radonem je moZné d&ti i zam&stnance &koly G&inné chréanit a provést
v budové& protiradonovd ozdravnad opat¥eni. V nékterych pfipadech je moZné poZédat o
dotaci na provedeni protiradonovych opat¥feni za podminek upravenych vyhlasSkami
&. 461/2005 Sb. a &. 462/2005 Sb.

Bli¥%i informace o pripadné dotaci Vam mZe poskytnout Krajsky ufad
Sttedodeského kraje, Zborovska 11, 150 00 Praha 5. Problematikou radcnu se zde zabyvé
pan FrantiSek Liska, &.tel. 224 484 575.

Pokud budete %adat o dotaci, budete potiebovat rovn&Z stanovisko Stétniho ufadu
pro jadernou bezpe&nost k vysledklm v objektu. Toto stanovisko si vyzZzadejte od SUJB,
Senovéfné nam. 9, 110 01 Praha 1. Kontaktni oscbou je inspektor radialni ochrany
Ing. Jaroslav Slovéak, pracovnik odboru usmérfiovédni expozic, ¢.tel. 226 514 752.

Zamy3Slend opatfeni konzultuijte s projektantem, ktery ma zkusenosti
s navrhovanim protiradonovych opatfeni. Pravidla pro ochranu staveb pfed radonem jsou
shrnuta v CSN 73 0601 ,Ochrana staveb proti radonu z podloZi®, pfehledné zpracovani
nabizi také publikace Radon - Stavebni souvislosti, kterd v 9 seSitech popisuje
jednotlivd témata protiradonové ochrany a Je dostupnd na webovych strénkach
http://www.radonovyprogram.cz/radon/ochrana-stavby-proti-radonu.

Do doby provedeni protiradonovych opatfeni doporuduji vyvétrat mistnosti
prévanem ranc pred pobytem déti a zvy3it vétrani v dobé& pobytu déti.

S pozdravem

A, 0L
Ing. Ivanal Fojtikové
ved.odd. radonového prukkumu budov SURO, v. v. 1i.

P#iloha: kopie protokolu SURO, v.v.i., ze dne 1. 4. 2016

Na v&domi: M&stys Skvorec, Masarykovo namé&sti 122, 250 83 Skvorec
Krajsky urad Stfedo&eského kraje
SUJB Praha



STATNI USTAV RADIACNI OCHRANY

vefejnd vyzkumna instituce

BartoSkova 28, 140 00 Praha 4
tlistfedna: 241 410 211-213
fax: 241 410 215

(SUR®

L4

Protokol o SetFeni vyskytu zvySenych objemovych aktivit radonu v objektu

1.
2.

Z8 Skvorec, TyrSova 130, 250 83 Skvorec
Protokol & 242-045-2016/8

Objekt: ZS Skvorec, Tyrsova 130, 250 83 Skvorec
Dodavatel posudku

Statni Ustav radiacni ochrany, v.v.i., Barto§kova 28, Praha 4 — Nusle. Mé&feni provedli
pracovnici Statniho uUstavu radia¢ni ochrany, v.v.i. Protokol zpracovala Ivana Fojtikova.
Povoleni ké&innosti vydal Statni ufad pro jadernou bezpeénost pod
& j. SUIB/RCHK/3194/2011 dne 9. 2. 2011.

Specifikace méieni

Mg¢feni jsou provadéna jako druhé kolo méfeni pro upfesnéni pfekro¢eni smémych hodnot
pro objemovou aktivitu radonu, které bylo zji§t&no na zakladé vyhodnoceni prvniho kola
dlouhodobych integralnich méfeni radonu. Vysledkem mé byt hodnoceni, zda v dobg
pobytu déti a mlddeZe v pobytovych mistnostech stavby dochédzi k jejich zvySenému
ozafeni, tj. zda je vdob& pobytu déti a mladeZe v objektu koly pfekroena smé&ma
hodnota pro objemovou aktivitu radonu dle § 95 odst. 1 vyhlasky &. 307/2002 Sb., o
radiaCni ochrané, ve znéni pozdg&jsich predpisi. Vysledek miiZe byt pouZit jako podklad
pro rozhodnuti o pfiznani statni dotace na protiradonova opatieni ve smyslu vyhlasky
¢. 461/2005 Sb.

Termin provadénych méfeni
M¢feni ve vySe uvedeném objektu bylo provedeno v obdobi od 16. 3. do 23. 3. 2016 .
Popis objektu

Budova Z§ pochézi z 19. stoleti, je dvoupodlazni, &4ste¢n& podsklepena. Pristavek, ve
kterém se nachézi v 1. NP sborovna a ve 2. NP druZina, je pfipojen k budov& a neni

;podsklepen. Stavebnim materidlem jsou vétSinou cihly, podezdivka je kamenna.

Vytap&ni celé Skoly zajist'uje ustfedni plynové topeni, kotel je umistén ve sklepé. Voda je
dodévana z vefejného vodovodu, &aste¢né se pouZiva voda ze studny.

V budové byla provedena rekonstrukce zamé&fend na tepelné uspory budov, probéhla
vymeéna oken za plastova a budova ziskala novou fasadu.
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6. Vysledky predchozich méreni

Diivodem zah4jeni Setfeni byly vysledky integralnich méfeni objemové aktivity radonu
(OAR) provedené pomoci stopovych detektori RAMARN distribuovanych Statnim
ustavem radiaéni ochrany, v.v.i. [1]. B&hem mé&Feni bylo v obdobi od 13. 12. 2013 do
24. 6. 2014 zaznamendno prekrodeni smémé hodnoty 400 Bg/m’® na celkem 8 méficich
mistech. Vysledky mé&feni OAR v pobytovych mistnostech, kde byla piekrotena smérmna
hodnota, jsou uvedeny v Tabulce 1. Oznadeni t¥d v tabulce odpovid4 stavu v dob& méteni,
tj. ve §kolnim roce 2013/2014.

Tabulka 1: Hodnoty OAR méiené stopovymi detektory v obdobi 13, 12. 2013 —
24. 6.2014

Mistnost Podlazi (glﬁﬁ
Ttida 6 1. NP 1174 |
Ttida 7 1. NP 1080
Ttda 5 1. NP 1411
Trida 2. A 1. NP 1581
Ttida 1. B 2. NP 634
Trida 8 2. NP 467
Ttida 4 2.NP 518
Skolni druZina 2.NP 408

7. Stavajici Setfeni
Cilem stavajiciho Setfeni je podrobngjsi sledovani asovych zmén OAR v souvislosti
s provoznim reZimem zafizen{ a piitomnosti osob v budové, a zejména zjiSténi, zda
smérné hodnoty pro objemovou aktivitu radonu nejsou piekrofeny v dobé&, kdy
v prostorach pobyvaji déti.
Setfeni se provadi tak, %e se kontinuAlné zaznameniva objemova aktivita radonu ve
vybranych pobytovych mistnostech budovy a hodnoti se éasovy prumér objemové aktivity
radonu v dob€ pobytu osob.
Pro stavajici Setfeni byly pouzit kontinudlni monitory radonu RADIM 3 a RADIM 3A,
které byly umisténgf v n€kterych mistnostech, ve kterych byla v 1. kole pfekro¢ena smérnd
hodnota 400 Bg/m’, a to ve viech mistnostech v 1. NP (dnes tfidy A az D) a ve tfidé 1. B
(dnes tfida H) ve 2. NP budovy.

V Ptiloze 1 a Pfiloze 2 je zndzornén dispozicni nacrt 1. NP a 2. NP s vyzna€enim umisténi
kontinudlnich monitort radonu.

Expozi¢ni podminky

Provoz v jednotlivych mistnostech je uveden v Tabulce 2.
V tydnu, kdy meéfeni probihalo, se venkovni teploty pohybovaly od -1 °C do +16 °C,
prumérna hodnota nepfesahovala 7 °C.
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Tabulka 2: Rozpis provozni doby v mé&fenych mistnostech dle rozvrhu hodin

Mistnost Podlazi Den Provozni doba
Tiida A 1. NP Po - P4 7:30 - 17:00
. Po, St - P4 7:30 - 14:00
Ttida B 1.NP Ut 7:30 - 15:05
Po, St, P4 7:30 - 13:15
T¥da C 1. NP Ut 7:30 - 15:05
Ct 7:30 - 14:10
. Po, St, P4 7:30 - 13:15
Tfida D 1.NP Ut, Gt 7:30 - 15:05
T¥ida H 2. NP Po - P4 7:30 - 12:20

8. Vysledky méfeni

V Tabulce 3 jsou uvedeny <asové priméry objemové aktivity radonu v méfenych
mistnostech. Priimér v dob& provozu udav4 aritmeticky primér vech tficetiminutovych
zaznami z méfeni provadéného kontinudlnimi monitory RADIM, které byly v pobytovych
mistnostech zaznamenény v dob& pobytu déti. Casovy primér mimo dobu provozu je
stanoven v dobg, kdy v budové nepobyvaly déti (vederni a noéni hodiny; vikendy).

Piilohy 3 - 6 zobrazuji ¢asovy zaznam OAR v jednotlivych uéebnach s vyznacenim doby
pobytu osob v obdobi od 16. 3. do 23. 3. 2016. Ve t¥idé C doslo pravdépodobné k vypnuti
pfistroje a data nejsou k dispozici.

Casovy prib&h OAR v grafech ukazuje, ¢ v méfenych mistnostech 1. nadzemniho
podlazi vystupuji hodnoty OAR mimo pobyt osob nad 1000 Bg/m®, zdrojem radonu je
podlozi stavby. V dob& pobytu hodnoty klesaji, ale nedostate¢ng, zejména v rannich
hodinich se pohybuji pomé&mé vysoko. Primér za dobu pobytu ve viech mistnostech
pfesahuje smérnou hodnotu 400 Bg/m’.

V mistnosti H ve 2. nadzemnim podlaZi jsou hodnoty niZ§i (s vikendovymi maximy mezi
600 a 800 Bg/m®). Na grafu je vidst zvySeny piisun radonu do mistnosti na pogatku
vyuCovani ziejmé z 1. nadzemniho podlaZi.

Tabulka 3: Casovy primér objemové aktivity radonu (OAR) v méFenych mistnostech v dobé&

pobytu a mimo pobyt déti
MeFici OAR (Bg/m")
misto V dobé pobytu Mimo dobu pobytu
T¥ida A 968 2296
Trida B 439 1571
Ttda D 573 1021
Ttida H 351 395
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9, Zavér

Vysledky mérem prokazuji, Z¢ smérnd hodnota pro objemovou aktivitu radonu
(400 Bg/m®) v dob& pobytu déti v pobytovych mistnostech uréenych pro pobyt déti a
mladeZe byla prekrocena ve viech mistnostech v 1. nadzemnim podlazi.

10. Pouzité dokumenty

[1] Vysledky me&feni objemové aktivity radonu (OAR) v objektu, Stétni Gstav radiatni
ochrany, v.v.i., & j. SURO-2206/14/240/017, Praha, 17. 10. 2014.

Praha, 1. 4. 2016 Ing. Ivana Kojtikové
oddéleni radonového*prizkumu budov

Ptilohy:

Ptiloha 1: Dispozi¢ni na¢rt 1. nadzemniho podlaZi s vyzna®nim umisténi kontinuilnich
monitord radonu budovy ZS Skvorec

Piiloha 2: Dispozi¢ni nadért 2. nadzemniho podlaZi s vyznaénim umisténi kontinualnich
monitorti radonu budovy Z8 Skvorec

Ptiloha 3: Casovy zdznam OAR v Z8§ Skvorec, t¥ida A

Ptiloha 4: Casovy zdznam OAR v Z8 gkvorec, tfida B

Ptiloha 5: Casovy zdznam OAR v Z8 Skvorec, tHida D

Ptiloha 6: Casovy zdznam OAR v ZS Skvorec, t¥ida H
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